
iltrnRllwlv, Zaświadczenie dla Zleceniodawcy Badań
wg PN-EN 303-5:zAtZnr 48l2OLg

Zleceniodawca:

Rodzaj kotła:
Typ kotła:
Paliwo:

LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Główna 51b, 62-050 Mosina-Krosno
kocioł C.o. z automatycznym załadunkiem paliwa

,IULCANUS PLUS" o mocy 18 kW
węgiel kamienny typu 3I.2 soĘment groszek

Skrócona charakterysĘka energeĘczno-emisyjna kotła c.o.
na podstawie przeprowadzonych badań

Sprawność kotła

E m i sj a zan i eczys zcze(t*

xw pzeliczeniu na 10 o/o Oz

Porównanie z Wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerobki Węgla w Zabrzu
nr LL3|20L9 i stanowi ono załącznik do tego sprawozdania.

Zaświadczenie wydaie się na prośbę Zleceniodawcy badań Wg. normy PN-EN 303-5:2012,,Kotłv grzewcze -- Część 5:
Kotły gzewcze ha 'palivia stałe z 'ręcznym i automaĘcznyń zasypem paliwa o mocy 
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Dyrektor QIBT X IChPW

dr inz.\Sławómir Stelmach

Data wystawienia
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